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1 Inleiding
.
Er komt waarschijnlijk een verplichting voor agrarische
bedrijven om kadavers gekoeld aan te leveren bij de
destructiebedrijven. Voor IKB-bedrijven kan deze ver-
plichting al op korte termijn ingevoerd worden.
Kadaverkoelers zijn koelinstallaties waarin (kleine) kada-
vers en overig dierlijk afval op de boerderij worden
bewaard.
Door koeling wordt de ongewenste ontbinding van de
kadavers tegengegaan. Hierdoor vermindert de stank-
overlast van kadavers en verbetert de hygiëne op het
bedrijf. De ophaalfrequentie kan eventueel worden ver-
laagd, waardoor de ophaalkosten worden gereduceerd.
Daarnaast blijft de kwaliteit van de kadavers beter, wat
voordelen biedt voor het verwerkingsproces. Met name
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn belangrij-
ke factoren, die de mate van ontbinding bepalen (Van
der Meer, 1996). Bij het koelen van de kadavers worden
de bederfprocessen geremd. Als koelen echter ge-
paard gaat met een hoge relatieve vochtigheid (> 90%)
geeft dit niet het gewenste resultaat. Door een hoge
relatieve vochtigheid is namelijk water beschikbaar,
waardoor enzymen die de omzettingen stimuleren in
2 Onderzoeksprotocol
Het onderzoeksprotocol bestond uit vier onderdelen:
1 Constructie-eisen kadaverkoeler.
2 Beschrijving kadaverkoeler.
3 Functioneren van de kadaverkoeler.
4 Gebruikservaringen.
2.1 Constructie-eisen kadaverkoeler
Bij de beoordeling van de kadaverkoeler zijn de volgen-
de aspecten betrokken:
- Gebruikte materialen.
De gebruikte materialen moeten weersbestendig zijn,
omdat de koeler vaak geplaatst zal worden in de bui-
tenlucht of daar waar de buitenlucht grote invloed
heeft. Dit heeft betrekking op vocht, temperatuur(sver-
schillen) en directe zoninstraling. Bij de beoordeling is
eveneens aandacht besteed aan de verbindingsmate-
rialen, zoals schroeven, klinknagels en lassen.
- Isolatiewaarde.
Een goede isolatie zal de energiekosten verlagen. Er
is aandacht besteed aan koudebruggen: dit zijn plaat-
sen waar de isolatie aanmerkelijk slechter is. Vooral
verbindingen krijgen hierbij de aandacht,
- Afsluitbaarheid.
De ton met kadavers dient goed afsluitbaar te zijn,
zodat geurstoffen niet emitteren en vliegen niet bin-
nendringen. Ook de onderkant dient lekdicht te zijn,
zodat lichaamssappen niet naar buiten druppen.
- Koelaggregaat.
Merk en type-aanduiding dienen vermeld te worden.
Erosiebestendigheid krijgt hier grote aandacht. De
bereikbaarheid van de onderdelen is van belang bij
actieve toestand gebracht worden. Het beschikbare
water dient ook als oplosmiddel en transportmiddel
voor de stoffen die onder invloed van deze enzymen
samen reageren. Bovendien is water nodig voor de
enzymatische reacties. Kortom: een combinatie van een
lage temperatuur (5 tot 8°C) en een lage relatieve voch-
tigheid is nodig om bederfprocessen af te remmen.
De voordelen van het koelen van kadavers zijn alleen te
realiseren wanneer op alle bedrijven zo’n kadaverkoeler
wordt gebruikt. Zowel de Vakgroep Varkenshouderij van
de NCB als de Vereniging van Varkenshouders van de
LLTB zijn voorstanders van algemene invoering van ka-
daverkoelers, voor zover het kadavers tot 25 kg betreft,
die in de ton worden aangeboden. Doel van dit onder-
zoek, dat in belangrijke mate gefinancierd is via de
NCB en LLTB, is de gebruikswaarde te bepalen van en-
kele kadaverkoelers die op de markt zijn. Het gaat in dit
verslag om de Cooltainer I van Coolworks. Belangrijk in
het gebruikswaarde-onderzoek zijn de prijs, het mecha-
nisch functioneren, de koelcapaciteit, de relatieve voch-
tigheid, het energieverbruik en de gebruikservaringen.
Cooltainer I van Coolworks
onderhoud en reparatie. De koelvloeistof mag niet
milieubelastend zijn (CFK-vrij). De montage dient
zodanig uitgevoerd te zijn dat de kans op mechani-
sche storing zo gering mogelijk is.
- Elektrisch deel.
De installatie moet voorzien zijn van een aangegoten
stekker.
- Aanbieder/leverancier.
Is het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel? Welke garantie wordt verstrekt? Wordt er
een onderhoudscontract aangeboden, en welke
zaken zijn hierin voor welke prijs geregeld?
2.2 Beschrijving kadaverkoeler
Aan de hand van de constructie-eisen is de beschrij-
ving van de kadaverkoeler opgesteld. Hieraan zijn
enkele praktische zaken toegevoegd. Belangrijk hierbij
zijn de maten, de inhoud, kleur, merknaam, leverancier
en prijs.
2.3 Functioneren van de kadaverkoeler
Het functioneren bestaat uit drie onderdelen:
- mechanisch functioneren: aanwezige instelmogelijkhe-
den, storingen, roestvorming, vormvastheid.
- koeling/isolatiewaarde: temperatuursverloop bij prak-
tisch gebruik en bij het vullen met warm water.
- energieverbruik: energieverbruik in relatie tot koelvolu-
me, energieverbruik bij praktisch gebruik, energiever-
bruik bij vulling met warm water.
2.4 Gebruikservaringen
Bij gebruikservaringen wordt vooral gekeken naar:
- gemak van vullen;
- gemak van transport;
- gemak van reinigen;
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3.2 Plaats en duur onderzoek, proefopzet en verza-
meling en verwerking van gegevens
Het onderzoek is uitgevoerd op het Varkensproefbedrijf
“Zuid- en West-Nederland” te Sterksel vanaf mei tot okto-
ber 1996. Een koelperiode duurde ongeveer twee we-
ken. Bij het vullen van de kadaverkoeler werd de emmer
kadavers en nageboorten gewogen en gedeponeerd in
de koeler (één keer per dag). Een hoge vullingsgraad
had de voorkeur, maar was afhankelijk van de uitval op
het Varkensproefbedrijf. Om de koelcapaciteit te bepa-
len is de ton tweemaal gevuld met water van circa 27°C
(29 augustus en 8 oktober). Daarna is gekeken welke
tijd de koeler nodig had om dit water te koelen. Na 24
uur is gekeken naar de temperatuur in de ton.
De temperatuur in de kadaverkoeler en de buitentem-
peratuur is één keer per 16 minuten geregistreerd met
behulp van een temperatuurlogger van Veba Medi-
temp. De chip in de voeler is eens per twee weken
uitgelezen met behulp van een p.c.. De voelers zijn
gecontroleerd.
De relatieve vochtigheid is, met uitzondering van de
weekends, dagelijks bepaald. Om de twee weken is de
haarhygrometer verwisseld met andere haarhygrome-
ters. Eén keer per week is het energieverbruik geregi-
streerd. De energiemeter is iedere twee weken gewis-
seld. Storingen werden in het logboek genoteerd. De
koeler is tweemaal volledig gereinigd, waarbij gelet is
op snelheid van reinigen en gemak van reinigen. Twee
keer is door de dierverzorgers een lijst over de ge-
bruikservaringen ingevuld, gericht op het gemak van
vullen, transport en reinigen.
Naast de waarnemingen voor het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij, zijn de kadaverkoelers visueel beoor-
deeld door een medewerker van VROM aan de hand
van de vraag of, en zo ja welke kadaverkoelers in de
VAMIL-regeling (Vervroegd Afschrijven van MILieu-
investeringen) opgenomen werden. Hierbij is vooral
gelet op het koelgas.
3.3 Koelvermogen
Het koelvermogen is allereerst bepaald via de constant-
heid van de temperatuur in de kadaverton bij de
schommelende etmaaltemperatuur. In de koeltest is
daarnaast tweemaal bepaald hoe snel warm water
werd afgekoeld.
3.3.1 Temperatuur, relatieve vochtigheid en energiever-
bruik
In tabel 1 staat de gemiddelde buitentemperatuur naast
de gemiddelde temperatuur in de kadaverton in de
Cooltainer I kadaverkoeler. Ook is de gemiddelde rela-
tieve vochtigheid vermeld. De relatieve vochtigheid van
de buitenlucht was in de gemeten periode 61%, met
een spreiding van 18%. De relatieve vochtigheid in de
kadaverkoeler was in dezelfde periode 75%, met een
spreiding van 11%.  De gemiddelde vullingsgraad van
de ton was 51,6 kg.
Het gemiddeld energieverbruik is per maand en per
dag berekend vanaf 7 juni tot en met 30 september.
Naast de gemiddelde temperatuur is het temperatuurs-
verloop in de ton gedurende de maand augustus ver-
geleken met het verloop van de buitentemperatuur
(figuur 1). Hierbij is gekeken naar het daggemiddelde.
De pieken in de temperatuur in de ton op 1, 15 en 29
augustus vallen samen met het legen van de ton. De
grafiek toont ook aan dat de temperatuur binnen een
etmaal weer op een stabiel niveau is beland.
Naast het temperatuursverloop gedurende een maand,
is ook gekeken naar het temperatuursverloop geduren-
de een etmaal. In figuur 2 staat het verloop van de bui-
, tentemperatuur en het verloop van de temperatuur in
de ton op 28 juli 1996 weergegeven. Aan het begin van
de dag was de ton met 46,6 kg kadavers gevuld. Rond
16.00 uur is hier een kadaver van 22,0 kg aan toege-
voegd. De koeler is tegen een zuidgevel in de luwte
geplaatst, dicht bij de kraamafdelingen. Dit verklaart de
hoge buitentemperaturen midden op de dag.
Tabel 1: Gemiddelde temperatuur per maand en gemiddeld energieverbruik per dag en per maand van de Cooltainer I






Temperatuur Std. ton/ Verbruik Verbruik
in de ton (“C) std. buiten per maand per dag
x 100%’ WW WW
Gem. Std.
juni 24 2 2 2 2 86 3,58
juli 31 22,9 3,ll 7,7 1,33 43 131 4,23
augustus 30 21,9 3,50 7,4 2,20 63 129 4,30
september 31 16,l 2,65 6,2 0,74 28 80 2,58
Gem./Tot. 116 20,l 4,30 7,0 1,69 39,3 426 3,67
1 Standaarddeviatie van de temperatuur in de ton ten opzichte van de standaarddeviatie van de buitentemperatuur.
2 De temperatuurloggers waren nog niet aanwezig.
4
3.3.2 Koelcapaciteit Het eerste experiment vond plaats op 29 augustus
Gedurende het onderzoek is tweemaal de koelcapaci- (figuur 3). Om 8.30 uur is de ton gevuld met 0,137 m3
teit bepaald door de koelsnelheid van warm water te water met een temperatuur van circa 27°C. Op 30
meten. Doel hiervan was tevens om het daarbij beho- augustus is de ton om 8.30 uur geleegd. De gemiddel-
rende energieverbruik vast te stellen. de buitentemperatuur lag gedurende de meetperiode
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Figuur 2: Verloop van de buitentemperatuur en de temperatuur in de ton op 28 juli 1996
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op 15,O”C. Uit de temperatuurregistratie bleek dat de
temperatuur van het water na 15 uur koelen een tempe-
ratuur van 10°C bereikte. De temperatuur net boven het
water was na 8 uur al beneden 10°C. Bij de koeling
werd 5 kWh energie verbruikt.
:
De tweede test vond plaats op 8 oktober (figuur 4). Om
11.30 uur werd de ton gevuld met 0,110 ms water met
een temperatuur van circa 27°C. Op 9 oktober werd om
11.30 uur de ton geleegd. De gemiddelde buitentem-
peratuur lag gedurende de meetperiode op 14,7X.  Uit
de temperatuurregistratie bleek dat de temperatuur van
het water na 23 uur de 10°C bereikte. De temperatuur
net boven het water was na bijna 16 uur beneden 10°C.
Bij de koeling werd 3 kWh energie verbruikt.
Om het koelvermogen uit te drukken is er gekeken naar
het aantal kg water dat in één uur 1°C gekoeld werd. Dit
is zowel voor experiment 1 als experiment 2 berekend.
Het water is gekoeld van 27°C naar 10°C. De ton was
gevuld met 137 kg water. Na 15 uur koelen was het
















08.30 11.10 13.50 16.30 19.10 21.50 00.30 03.10 05.50 08.30
09.50 12.30 15.10 17.50 20.30 23.10 01.50 04.30 07.10
Tijd
-IS Buitentemperatuur -8 Luchttemperatuur boven het water -4 Watertemperatuur




08.30 11.10 13.50 16.30 19.10 21.50 00.30 03.10 05.50 08.30
09.50 12.30 15.10 17.50 20.30 23.10 01.50 04.30 97.10
Tijd
8 Buitentemperatuur + Luchttemperatuur boven het water + Watertemperatuur
Figuur 4: Temperatuurverloop in de ton en buiten vanaf het vullen van de ton met warm water
6
dat per uur 155  kg door de koeler 1 “C in temperatuur
wordt verlaagd, volgens de berekening (17°C x 137
kg)/1 5 uur = 155 kgT/uur.
Experiment 2
Het water is gekoeld van 27°C naar 10°C. Nu was de
ton met 110 kg water gevuld. De koeler had 23 uur
nodig om het temperatuursverschil van 17°C te over-
bruggen. Dit betekent dat per uur 81 kg door de koeler
1 “C in temperatuur is verlaagd (17°C x 110 kg)/23 uur =
81 kgT/uur.
Opvallend is de grote spreiding van de berekende koel-
capaciteit, terwijl de buitentemperatuur nauwelijks ver-
schilde. De hoogste koelcapaciteit is gepaard gegaan
met het hoogste energieverbruik.
Ook kan gekeken worden naar het energieverbruik in
relatie tot het koelvermogen, dat wil zeggen het aantal
Watt-uren dat nodig is om gedurende één uur de tem-
peratuur van de gemiddelde inhoud van de ton 1°C te
verlagen.
De gemiddelde buitentemperatuur lag voor de hele
proefperiode op 20,l “C. De gemiddelde temperatuur in
de ton was 7,O”C. Het temperatuursverschil bedraagt
13,l “C. Het energieverbruik is voor de hele periode 426
kWh. Er is gemeten over 116 dagen, dus 2.784 uren.
Kortom: 13,l”C x 2.784 uur = 36.470 Turen. 426 kWh/
36.470 T-uren = 0,01168 kWh/T.uur.  Er is 11,68 Wh
nodig om gedurende één uur de temperatuur 1°C te
verlagen.
3.4 Energiekosten
Een belangrijk deel van de jaarlijkse kosten wordt ge-
vormd door de energiekosten. Het energieverbruik
vanaf 7 juni tot en met 30 september bedraagt 426
kWh. Op grond hiervan is het jaarverbruik moeilijk in te
schatten, omdat dit vooral door de vulgraad en de bui-
tentemperatuur beïnvloed wordt. Bij een gemiddelde
energieprijs van f 0,23/kWh (KWIN, 1996) zijn de ener-
giekosten in de proefperiode f 97,98. Hierbij komt de
Ecotax van f O,035/kWh (Van Brakel, 1996). Als aange-
nomen wordt dat het “Ecotax-vrije” energieverbruik (eer-
ste 800 kWh) overschreden wordt, bedraagt de Ecotax
f 14,91. In totaal bedragen de energiekosten dan voor
deze vier zomermaanden f 112,89.
3.5 Gebruikservaringen
Door de relatief lage constructie is het gemakkelijk om
kadavers in de ton te deponeren. De drempel van 3 cm
levert door zijn ronde vorm weinig problemen op. De
constructie wordt beoordeeld als eenvoudig en dege-
lijk. Hierbij wordt wel aangegeven dat het gemakkelijker
zou zijn wanneer de deur scharnierend zou zijn uitge-
voerd, waardoor niet de hele deur eruit gepakt hoeft te
worden, De gemiddelde score die door de stalmede-
werkers werd gegeven was 7,8 bij een schaal van 0 tot
10, waarbij 10 als zeer positief wordt ervaren.
4 Conclusies
Aan de hand van de resultaten zijn er ten aanzien van
de Cooltainer I van Coolworks de volgende conclusies:
- de gemiddelde temperatuur tussen de kadavers is
7,0X;
- de spreiding van de temperatuur in de ton bedraagt
39% van de spreiding van de buitentemperatuur;
- de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in de koeler
is 14% hoger dan in de buitenlucht;
- het energieverbruik bedraagt 426 kWh in 116 dagen;
- na vier maanden is geen slijtage gesignaleerd;
- er zijn geen bemerkingen over de constructie;
- de koeler komt in aanmerking voor de VAMIL-regeling;
- de koeler komt in aanmerking voor subsidie vanuit het
Besluit Stimulering Duurzame Landbouw;
- de koeling is gebaseerd op een mengsel van propaan
en butaan;
- de aanschafprijs bedraagt f 2.450,- en de afleverkos-
ten zijn f 150,- (exclusief BTW) (oktober 1996)
(Thomasse, 1996).
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